Vyhodnoceni protokolu(l1) o zkousce

Vzorek ¢islo: 56002/2018 Misto odbéru’ Vranovska Lhota &. 2

Hodnoceni vysledku:

Vzorek v hodnocenych ukazatelich nevyhovuje pfisluiné legislativa.
Vzorek prekraéuje limit podle platné legislativy v téchto ukazatelich:
dusi¢nany, Fe (zelezo), pH, zakal

Vyhodnoceni protokolu o zkousce neni jeho souéasti a nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni
dozorovym organem.

Zhodnoceni Vrazelova Ludmila Ing. Dne: 8.6.2018
provedl: odborny pracovnik laboratorniho servisu K19

Zpracovalo: K19 - Kontaktni a odbérové misto K19 Cernoleska 2053, 256 01 Benegov
tel.: 317 784 026, 602 25¢ 769 e-mail:ludmila.vrazelova@zuusti.cz www.zuusti.cz




M: www. zuusti.cz Protokol 0 zkousce €. 56002/2018  ze dne 8.6.2018
- b

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :
P12 - Pracovisté P12 Frantiska Kloze 2316, 272 01 Kladno
K19 - Kontaktni a odbérové misto K19 Cernoleska 2053, 256 01 Benesov

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousce
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Protokol o zkousce ¢

. 56002/2018

ze dne 8.6.2018

Méreni na misté odbéru v terénu - B -

| _Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota _ Limit _ldent. zkougky | Prac. | Akr.
chlor volny <005 | mon max.03mgAMH  SOP 008 K19 | A
chut pijatelna I - | prijatelnda MH SOP 062 K19 | A

| pach biiiatelny £ priateiny MH _ SOP 062 K19 “ A
teplota vzorku 16,0 ' +0,2 8-12°CDH SOP 042 Kig | A |
Vysledky zkousek - chemicka vysetreni - N |
Ukazatel _[ ___Ijggpqt_a Jedjotka | Nejistota (  Limit Ident. zkousky | Prac. ]Akrjl
amonné ionty | <005 | mgn | | max.050mg/MH_ SOPO71&istB | P12 | A |
barva <5 | mgiPL_ | max. 20 mg/APtMH = SOP 071&astF | P12 | A
celkovy organicky uhlik (TOC) 1,7 mol | 15% max. 5,0 mg/l MH soP307 | P12 | A
dusiénany J 81 ! mgl | 14% _ max. 50 mg/INMH | SOP 071 ¢astA | P12 | A
konduktivita 54 4 mS/m 10% max. 125 mS/m MH SOPO071&astG | P12 | A
pH 6,3 ! £02 8,5-95 MH SOP 033 P12 | A
zékal | 6,28 ! ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12 | A
Fe (Zelezo) | 0.435 1] mgl | 5% max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 &astA| P12 | A

 Vysledky zkouSek - mikrobiologicka vy$atfeni ' - )

|_Ukazatel | Hodnota Jednotka | Nejistota | Limit .Ident. zkousky | Prac. | Akr.
Escherichia coli 0 | KTJM00ml | max. 0 KTJ/100ml NMH SOP 900 P12 | A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml_| max. 0 KTJ/100ml MH SOP 900 P12 | A
pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/mi max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P12 | A
potty kolonii pfi 36°C N 0 KTdiml__| max, 40 KTJ/iml MH* | SOP 908 P12 | A

A - akreditovana zkougka
<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace

ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zékaznik - provozovatel
DH-doporuéena hodnota (min.Zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy3$i mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatel= oznagené "1™ jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zékalu nefelometricky

Metody v sloupci Akr.:
Vysvétlivky a zkratky:

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhladka MZd €. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha &.1

Nejistota méreni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadrenou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coz pro

normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako

95 % konfidenéni meze (intervalu spelehlivosti) vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof je zplsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratof ma

pfiznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof miZze modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkoudenych parametri

a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditzce za pfedpokladu, Ze princip méfeni zistava zachovan.

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN IS0 5667-3, CSN EN 1SO 5667-5, SN EN ISO 5667-7, CSN EN 1SO 5667-14, GSN EN ISO
5667-16, CSN EN ISO 19458, Viyhlagka MZ CR & 252/2004 Sb. v platném znéni)

Prehled zkusebnich metod:

SOP 008 (CSN I1SO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
SOP 033 (CSN ISO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 071 castA
SOP 071 astB
SOP 071 &astF
SOP 071 &ast G
SOP 201.01 gast A

(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fishar Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(literatura firmy Perkin Elmer / HPST, CSN EN 1SO 11885)

SOP 307 (CSN EN 1484)
SOP 900 (CSN EN 1SO 9308-1, CSN 75 7837)
SOP 908 (CSN EN ISO 6222)
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Zdravotni tstav se sidlem v Usti nad Labem

Zkudebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA

\\ \upr;.

& ‘\_/ "’
Centrum hygienickych laboratori ilﬁﬁgf
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labam ’,«;/f\\\: A
NS 7

podle CSN EN ISQ/IEC 17025:2005

Protokol o zkousce ¢. 56002/2018

Pitna voda

Zakaznik: Obec Vranov
Vranov 16
257 22 Ceréany

| Vzorek ¢islo
Objednavka ¢islo
Termin odbéru od do
Misto odbéru
Upfesnéni mista odbéru
Nazev vzorku

Matrice

Odbér provedl

Pfitomné osoby
Zpusob odbéru

: 56002/2018

: 2018/05/17

: 46.2018 9:55 -
: Vranovské Lhota €. 2

: Hospoda Na Kovarne, soc.zafizeni
28

. pitna voda - verejny vodovod

: Vrazelova Ludmila Ing. - pracovnik ZU

10:05

Kontaktni a odb&rové niisto K19 Cernoleska 2053, 256 01 Benedov

. p. Vozicky
: SOP VZ 001 Odbér vzorkd pitnych vod

Typ odbéru : odbér vzorku je akreditovany
Ugel odbéru : kontrola
Datum pfijmu 1 4.6.2018 12:15
Analyzy zahajeny dne :46.2018
._Analyzy ukonéeny dne : 8.6.2018 -

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidi, biologickych materiall, odpadu, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhd pevnych materiall, stérd, intericri vozidel. Testy toxicity. Mé&feni faktord prostfedi, kontrola
sterilizatortl a dezinfekcnich prostiedky. Piny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditagniho osvédéeni vydaného CIA pro

zkusebni laboratof €.1288.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukuvat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkU, které byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne Udaje o pouZitych metodach a souvisejicich predpisech.

ﬂ%’u‘f - ’

: Vrazelova Ludmila Ing.

Schvalil

odborny pracovnik laboratorniho servisu K19
Benesov, Cernoleska 2053  E-mail: ludmila.vrazelova@zuusti.cz tei 317 784 026 mobﬂ 602 259 769

Datum vystaveni protokolu: 8.6.2018
Protokol vyhotovil: VréZelova Ludmila Ing.

E-mail:ludmila.vrazelova@zuusti.cz tel.:317 784 026 mobil:602 259 769
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